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Lisaks toitekaablitele tuleb sise- ja valisosa vahele
vedada andmesidekaabel (CAN-BUS),
mis on tavaliselt varjestatud (nt LIYCY 2x0,75 vdi sarmnane).
Seda e tohi vedada vahetult toitekaabli krval
pikas paralleelses kimbus hairete valtimiseks (voi kasutada varjestust)
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ÕV Kommunikatsioonikaabel: 

Lisaks toitekaablitele tuleb sise- ja välisosa vahele 

vedada andmesidekaabel (CAN-BUS), 

mis on tavaliselt varjestatud (nt LIYCY 2x0,75 või sarnane). 

Seda ei tohi vedada vahetult toitekaabli kõrval 

pikas paralleelses kimbus häirete vältimiseks (või kasutada varjestust)
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